
 

 

 

Регламент 

технического обслуживания системы видеонаблюдения объекта 
 

№ Перечень работ Периодичность 
1 2 3 
1 Внешний осмотр системы видеонаблюдения 1 раз в 6 месяцев 

2 Чистка корпуса и объектива видеокамеры от пыли, грязи, влаги по заявке 

3 
Устранение  повреждений корпуса видеокамеры или термокожуха, 

не требующие их замены 
по заявке 

4 Проверка исправности органов управления 1 раз в 6 месяцев 

5 
Внешняя чистка корпуса видеорегистратора или видеосервера от 

пыли и грязи  
по заявке 

6 
Чистка полная  с разбором всех компонентов видеорегистратора или 

видеосервера 
1 раз в 6 месяцев 

7 Проверка накопителей: тест на ошибки, дефрагментация 1 раз в 6 месяцев 

8 
Настройка видеокамеры и ее чувствительности: 

 
по заявке 

9 
Выполнение необходимых записей в эксплуатационной 

документации  
При выезде 

 

 

 

Примечание: 

1. Стоимость расходных материалов для проведения технического обслуживания и  

текущего ремонта входит в стоимость договора на техническое обслуживание. 

2. При проведении ремонта технических средств системы видеонаблюдения с целью 

восстановления их работоспособности проводятся следующие работы:  

- разборка, дефектация; 

- замена неисправных частей, деталей или технических средств; 

- чистка, смазка, регулировка; 

- сборка и проверка работоспособности 

 Стоимость замененных частей, деталей или технических средств не входит в стоимость 

договора на техническое обслуживание. 
Инженер по обслуживанию систем видеонаблюдения  _________________ 


